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COBERTURA EM TELHA ISOTÉRMICA

i=VARIÁVEL

LAJE IMPERMEABILIZADA

COM MANTA PVC ANTI RAIZ

(COBERTURA VERDE

TELHADO ECOLÓGICO)

LAJE IMPERMEABILIZADA

COM MANTA PVC ANTI RAIZ
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CORTE 1
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trocar porta por PCF

com vão livre de 1m e

com barra anti-pânico
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normas

fechar esta abertura

desta parede onde terá

a escada

prever novas aberturas no térreo em função

das distâncias máximas a percorrer

exigidas pelo CBM-DF
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CORTE 4 CORTE 4

RESERVATÓRIO SUPERIOR   VOLUME

TOTAL: 101.000Lts                         2

CÉLULAS

ÁREA DE CADA CÉLULA: 18,80m2

N.A: 2,68m

N.R.T: 0,45m    H. total: 3,00m

RESERVA INCÊNDIO: 17.000Lts

CONSUMO PREDIAL: 84.000Lts

+11.20 m

+11.20 m
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CAIXAS D'ÁGUA
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+7.20 m
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BARRILETE

BLOCO

ADMINISTRATIVO

CONTEÚDO:

ÁREA CONSTRUÇÃO: 9.552,85 m²
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